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Legenda:
SOL - kolektory stoneczne
PDG/U - podgrzewacz uniwersalny
PC - pompa ciepta PCCO (typu SPLIT)
ZPS - zesp6t pompowo-sterowniczy
P/SOL - pompa obiegu solarnego
P/CWU - pompa cyrkulacji wody uzytkowej
P/PDG - pompa podgrzewacza uniwersalnego
M CO/G - obieg ogrzewania grzejnikowego
_ CO/P - obieg ogrzewania podiogowego
NW/S - naczynie wzbiorcze instalacji solarnej
I pC NW/W - naczynie wzbiorcze zimnej wody
ZB - zawér bezpieczenstwa
I _ ZT - zawor termostatyczny mieszajacy
I CWU - ciepta woda uzytkowa
| WZ - zimna woda wodociggowa
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UWAGA: Schemat stanowi przyktadowe rozwigzanie pomocne
w opracowaniu indywidualnego projektu. Zabezpieczenia nalezy
dobrac zgodnie z obowigzujgcymi normami i rozporzadzeniami.
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. NW/wW e I Podtgczenie urzgdzen, w szczegdlnosci kottéw grzewczych
J i obiegéw grzewczych, nalezy wykonac wedtug zalecen
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-— WZ Wszelkie prawa zastrzezone: Hewalex Sp. z 0.0. Sp.k.
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